NOTATKA SLUZBOWA

sporzgdzona w dniu 25.05.2016r. w sprawie warunkoéw uruchomienia basenu letniego (otwartego)
50-metrowego przy ul. Krélowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy, sporzadzona po przeprowadzonej wizji

lokalnej ww. obiektu i infrastruktury technicznej z nim zwigzanej.

1. Decyzja PINB.544.21.2016.PS z dnia 04.04.2016r. ,nakazuje wiascicielowi pompowni (trybuna
widokowa) basendw letnich obiektu CWZS ZAWISZA ,ASTORIA” przy ul. Krélowej Jadwigi 23
w Bydgoszczy wytgczenie z uzytkowania budynku pompowni (frybuna widokowa) basenow
letnich obiektu w terminie natychmiastowym”. Decyzji z nakazem jak wyzej nadano rygor
natychmiastowej wykonalnoéci.

2. W zwigzku z ww. decyzjg w dniu 23.05.2016r. WIM przeprowadzit wizje lokalng w terenie w celu
ustalenia mozliwosci przywrécenia przedmiotowego budynku do ponownego uzytkowania.

3. Stwierdzono, ze istnieje techniczna mozliwo$é przywrocenia do tymczasowego uzytkowania
budynku pompowni poprzez zastosowanie systemu konstrukcji wsporczych z zabezpieczeniem
konstrukciji stropéw przed dalszg jego degradacja.

4. Przewidywane koszty i czas realizacji systemu zabezpieczen, w tym wykonanie:

1) dokumentacji projektowej — 2.500 zt,

2) w terenie zabezpieczen konstrukcji budynku pompowni — 15.000 zt,

3) ekspertyzy/orzeczenia o mozliwosci ponownego uzytkowania — 2.500 zt.

taczna warto$¢ powyzszych prac — ok. 20.000 zt (brutto).

Przewidywany termin wykonania wszystkich prac w tym zwigzanych z uzyskaniem zgody na
uzytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy -
01.07.2016r.

5. Niezaleznie od powyzszego wystgpig nastepujgce koszty (brutto) uruchomienia samych
basenow letnich (w tym 50-metrowego otwartego), w tym koszt:

4) napetnienia wodg niecki basenu — ok. 100.000 zt,

5) utrzymania temperatury wody (grzanie) — ok. 60.000 zi/miesiecznie (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych),

6) utrzymania wody (wyréwnanie ubytkéw) — ok. 30.000 zt/miesiecznie (w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych),

7) zuzycie energii elektrycznej — ok. 25.000 zt/miesiecznie,

taczny koszt w zakresie jak wyzej — ok. 215.000 zt (brutto).



6. Nadto od dnia 16.06.2016r. obowigzywa¢ bedg nowe bardzo rygorystyczne przepisy
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadac woda na ptywalniach (Dz.U.2015, poz.2016). dotyczgce obligatoryjnych wymagan dla
parametrow czystosci wody w basenach, a takze nowe procedury okreslajace sposoby
dokonywania badan wody. W zwigzku ze zmiang tych przepiséw nalezy dokonaé wymiany
filtrow piaskowych (istniejagce wymieniane byly jeszcze w latach 80-tych i nie spefnia wymogow
nowych przepiséw) dla obiegu basendw letnich. Dochodzg zatem koszty (brutto):

8) wymiany filtrow (wktad piaskowy — 850 workéw /25 kg/1worek/ razem 21.250 kg) — ok. 40.000 zt,
9) zakupu urzgdzenia na potrzeby przeprowadzania nowych badan — ok. 5.000 zt,

10) badan miesiecznych — ok. 1.500 zi,
Laczny koszt w zakresie jak wyzej — ok. 46.500 z! (brutto).

7. W sumie koszty uruchomienia i eksploatacji basenow letnich w pierwszym miesigcu
eksploatacji wyniosa ok. 281.500 zt (brutto); pkt.pkt.:1-10, a w nastepnym ok. 116.500 zi/
m-c (brutto), pkt.pkt.. 5-7 i 10.

8. Istnieje rowniez realne zagrozenie, ze pomimo staran w zakresie jak wyzej oraz poniesionych
kosztow, ze wzgledu na starg, technicznie zuzyts instalacje (stare zardzewiafe rury technologiczne
doprowadzajgce wode do niecki z pomieszczen uzdatniania wody), woda w niecce basenowej moze
nie spetnia¢ nowych rygorystycznych wymogéw stawianych przepisami prawa, zwtaszcza, ze

prébki do badania wody popiera sie z niecki basenowe;.
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